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Zakład Energetyki Cieplnej
Wodociągów i Kanalizacji
w Choroszczy Sp. z.o,o
ul. SieŃiewicza 25 A
l6-070 Choroszcz

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitamy w Białymstoku działając na podstawie ań.
12 ust, l ustawy z dnia 7 czerwca 200] r. o zbiororłrym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odplowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 20l5r, poz. 139 tekst jednolity) oraz 14 ust. 1 pkt 1

rozporządzelia Minista Zdrowia z dnia 29 marca 2007 l. w sprawie jakości wody
plzeznaczonej do spożycia pżez ludzi (Dz. U, nr.61,poz-4l1 z późniejszymi zmianami ) po
pźeplowadzeniu badń wykonanych ptzez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji
Sanitamo-Epidemiologicznej w Białyrrstoku próbki wody pobranej dnia 2015-11-18 z
wodociągu Rogowo w następując}łn puŃcie I

-mieszkanie prywatne kol. Konovały 46A, Sprawozdanie Nr LPW.9051.1571.2015.2051 z
badari wody z dnia 2015-1 1-19 i sprawozdanie Nr LM.9051 ,2338.201 5,2827 z badń wody z
dnia 20l5-11-20, kody próbek 2051/LPWN, 2827lMł\l, stwierdza, żę ww. woda do spożycia
puez ludzi w zaklesię wykonanych badń odpowiada waruŃom mikrobiologicznym i
fizykochemicznym okeślonym w załącznikach Nr 1 i 3 do \łyżej cytowanego
rozporządzenia. w zwiążku z po\łyższym j est ona przydatna do spożycia przez ńdzi.

Barwy wplóbce Wody o kodzie 2051/LPW,Ą] nie moina jędnoznacznie określić z uwagi
na niepewnośó pomiaru 19i4mg/lPt . W związku z tym, że barwa może być
nieakceptowalna prze konsumentów. należy podjąć działania, które doprowadza dojej
obniżęnia.
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