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Białystok ,2016-02-17
ZŃład Energetyki Cieplnej
Wodociągów i Kanalizacji w
Choroszczy, Sp. z o.o.
ul. SieŃiewtcza25A,
16- 070 Choroszcz

HK.44I0.75.2016

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w BiaĘmstokl dzińając na podstawie art,

12 ust. 1 ustawy z dnia'I czerwca 200I r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.IJ zż0l5r.,poz.l39) oraz § 3, §16 ust. 1 pkt 4
oraz ust. 3 punkt 2 i § 19 ust 1 rozporządzenia Ministra Zdrowiaz dniaZ9 marca2007 t. w
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przęzludzi (Dz.U z2015, poz. 1989 ) Po
przeprowadzęnill badafi wykonanych przez DziŃ Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w BiaĘmstoku próbki wody pobranej drria 2016-02-10 z
wodociągu Choroszcz w następującym punkcie:
- zawót czerpalny w kotłowniZakładuEnergetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w
Choroszczy Spółka z o.o.) ul. SieŃiewiczazs A, sprawozdanie nr
LPW.905 1 .I 5 L201 6.58 9. 1 95 z badań wody z dnia 20 t 6-02- 12 i sprawozdanie nr
LM.9051 .184.2016.582.234 zbadań wody z dnia2016-a2-11, kody próbek:
589ll95lLPWAł/16, 582/2341LMA{/16, stwierdza, ze ww. woda do spozyciaprzęz ludzi w
zakresie wykonanych badń odpowiada warunkom mikrobiologicznym i fizykochemicznyn
określonym w zńącznikach Nr 1 i 3 do wyżej cytowanego rozpotządzenia,w związkuz
powyższym j est ona prry datta do spoĄci a przęz ludzi.
Otrzymuje:
Otrzymuje:

1. Burmistrz Choroszczy
ul. Dominikńska 2
16-070 Choroszcz
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