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WODOCIAGI BIALOSTOCKIE

Wodociagi Biatostockie Sp. z 0.0. 15-404 Bialystok ul. Miynowa 52/1  JBielawska@wobi.pl
Zareiestrowana w Sadzie Reionowvm XH Wvdziat Gospnodarczv Kraioweao Reiestru Sadoweao pod Nr KRS 0000024985

LABORATORIUM BADANIA WODY
ul. Wysockiego 160; 15-126 Biatystok; tel. 85 7458220

Nazwa i adres klienta: Z E C W i K w Choroszezy Sp. z o.0.
ul. Sienkiewicza 25A, 16-070 Choroszcz
Zlecenie badania wody nr 110/2017
Prébki pobrane dnia: 16.03.2017 o godz. 10.30 zgodnie z PN-ISO 5667-5: 2003; PN-EN ISO 19458: 2007
Prébki dostarczone dnia: 16.03.2017 o godz. 11.05
Przez prébkobiorce laboratorium: Agnieszke Chrzanowska (zasw. probkobiorcy nr 156/2015)
Protokét nr: 2017/11/16/180
Nazwa urzgdzenia lub zrédia wody: wodociag z SUW Zlotoria - Z E C W i K w Choroszczy
Data wykonania badan: 15.03.2017 + 16.03.2017

Kod probki (nr identyfikacyjny, kod badania/data dostarczenia)

7Z110/1F/16.03.2017, Z110/1F3/16.03.2017, Z110/1M/16.03.2017

Miejsce i adres pobrania prébki

Zlotoria 159A, Szkola Podstawowa
kran przy umywalce w lazience damskiej na parterze

Cel badania, rodzaj wody i stan probek

woda do spozycia, przedtozenie wynikow jednostce kontrolujacej
podziemna, uzdatniona, niedezynfekowana
stan probek bez zastrzezen

= Laboratorium posiada zatwierdzenie systemu jakosci prowadzonych badan wody Decyzja Nr HK-1/D/17 z dn. 10.01.2017 r. wydang
przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biatymstoku.

= Probkobiorca laboratorium posiada szkolenie potwierdzone za$wiadczeniem wydanym przez Pafstwowego Wojewodzkiego Inspektora

Sanitarnego.

Wyniki odnosza si¢ wylacznie do badanej probki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium Badania Wody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Laboratorium zapewnia klientowi prawa wlasnosci oraz poufno$¢ informacji wobec innych klientow.

Laboratorium nie odpowiada za pobieranie i transport probek wody pobranych i dostarczonych przez klienta.

Na potrzeby klienta laboratorium moze poda¢ wynik z oszacowana niepewnoscig rozszerzong przy poziomie ufnosci 95 % i wspélczynniku

rozszerzeniak = 2.

kody badania — rodzaj pojemnika + sposob utrwalenia

M — mikrobiologia (pojemnik sterylny P/szkto 500 mL + 0,5 mL 10%-go Na,S,0; przed sterylizacja)

F — fizykochemia (pojemnik P)

F3 — smak/zapach (pojemnik szklany 250 mL)

Data i podpis Klienta: ........cocooviiiiiiiiiiiiiiiiiiin,
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‘Wyniki badan w prébce
Dopuszczaine yi ; p
Nazwa oznaczenia oot Jedgostka zakresy nr identyfikacyjny
badawcza miary I
i Z110/1
PN-EN ISO
Barwa® 7887: 2012 mg /L Pt . 12
Metoda C PR3 IBEC
PN-EN ISO 3
Metnose? 7027-1: 2016 NTU 1 3,740,559
z wylaczeniem pkt 5.4
ot B PN-EN ISO I 7.4
Stezenie jonéw wodoru (pH) 10523: 2012 pH 6.5+9,5 18,5 .
B PN-EN 4887
Przewodno$¢ 27888 1999 uS/cm 2500 18.8°C
: PN-ISO
Amonowy jon 7150-1: 2002 mg/L 0.50 <0,10
Zapach¥!1D PN -EN 1
(liczba progowa zapachu /TON) 1622: 2006 i :
Smak®1! PN -EN <1
(liczba progowa smaku /TFN) 1622: 2006 } )
Najwyzsza
dopuszczalna
Nazwa oznaczenia Procedura badawcza wartosé
parametru w
probee wody™
Liczba bakterii grupy coli (NPL)'? : s i
w 100 L. wody (Coliler?) 7 PN-EN ISO 9308-2: 2014-06 0 0
Liczba bakterii Escherichia coli .
(NPL) w 100 mL wody (Colilert) Z PN-EN ISO 9308-2: 2014-06 0 0

Z — zatwierdzenie systemu jakosci
f) Podano temperaturg pomiaru probki, korekta do 25 °C za pomoca urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury
°)Wed1ug Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2015
poz. 1989)
Y Alceptowalny przez konsumentdw i bez nieprawidlowych zmian. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
® Podana wartos¢ niepewnosci uwzglednia etap pobierania probki.
9 W przypadku podania jednej wartosci dolna warto$¢ zakresu wynosi 0. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
) Dopuszcza sig pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych probkach, do 5 % prébek w ciagu roku. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
15 Zapach
— Metoda uproszczona
— woda referencyjna: woda wodociagowa; dwie osoby oceniajgce
godz. 13.10, czas przechowywania probki przed oznaczeniem 2 h 5 min
— temperatura oznaczania 22,0 °C
Smak
— Metoda uproszczona
— woda referencyjna: woda wodociggowa; dwie osoby oceniajace
— godz. 13.10, czas przechowywania probki przed oznaczeniem 2 h 5 min
— temperatura oznaczania 22,0 °C
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