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BiaĘstok ,2015-11-26

Zakład Energetyki Cieplnej
Wodociągów i Kanalizacji w
Choroszczy, Sp. z o.o.
ul. sienkiewicza 25A,
16- 070 Choroszcz

HK,4410,553,20l5

Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Białymstoku działając na podstawie art.
12 ust. 1 ustawy z dlia 7 częrwca 2001 r. o zbiorowym żaopatrzeniu w wodę i zbiorowlłn
odprowadzaniu ścieków (. Dz, IJ. z 2015 r., poz, 139 tękst jednolity) oraz § 14 ust. 1 pkt l
rozporządzelia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r, w sprawie jakości wody
przentaczonej do spoĄcia przez ludzi (Dz.lJ. nr 6I, poz.4I7z późniejszymi żrrlianami) po
przeprowadzeniu badari wykonanych przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji
Sanitamo-Epidęmiologicznej w BiĄmstoku próbki wody pobranej dnia 2015-11-18 z
wodociągu złotoria w następującym puŃcie :

-szkoła Podstawowa - Złotorial59A; sprawozdanie m LPW.9051,1572.2 0l5,2052 z badń
wody z dnia 2015-11-19 i sprawozdanie nr LM.9051,2828.20l5.2828 z badń wody Z dnia
2015-11-20, kody próbek :2052/LPWł,I;2828/LM^, stwierdza, że ww, woda do spożycia
przez lldzi rł, zakesie wykonanych badń odporł,iada warunkom mikobiologicznym i
fizykochemicznyn określonym w załącznikach nr 1 i 3 do wyżej cyowanego rozporządzenia,
w zwi+ku z tym jest ona prżydatna do spożyclaprzezlldzi.
Mętności w próbcę wody o kodzie :2052/LPW,Ą.,tr nie można jednoznacznie okeślić z uwagi
na niepewność pomiaru (1,3 t 0,3 NTU),W zvłlęku z tym, że mętność moze być
ponadnormatyvna. nalezy podjąć działania. które doprowadzą dojej obniżęnia.
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