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Nazwa i adres Klienta: ~ Paristwowy Pewlatowy Inspektor Sanitarny w Bialymstoku, 15-062 Biatystok, ul. Warszawska 57 A

Slenkiewlcz M. pracownik PSSE w Blalymstoku
2017-03-30 / 10:50

Prébki dostarczyt:
Data/Godzina przyjecia probek do badar
Opis prdbkl:

Prdbke wody dostarczono wraz z protokolem nr 60/HK/2061P/17 zawieraiacym dane:
-Nazwa urzadzenla lub frédia wody wodoclag Ziotoria

-data/godzina pobrania prébki  2017-03-30 /  09:55

-Prébke pobrat:  Sienkiewlcz M. pracownik PSSE w Blatymstoku

Stan probki:  Stan prébki bez zastrzezen

Data wykonania badan:  2017-03-30 + 2017-03-30
Ninigjsze sprawozdanle z badan/pomiardw zawlera wynikl badan objete zakresem akredytaci oraz badan nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu
akredytacyl oznaczone s3 litera - N

zgodnie z PR/HK-01

Kodprobki _ 10506/439MPWN/T
Ziotorla 159 A, Szkota Podstawowa
Miejsce pobranla prbki Kran w tazience |
i ' T woda przeznaczona do spozycia | Najwyasee
Rodzaj wody d?;:zsgncf:ﬂc
] - ©_ Rodmjpribki _ | L Jednorazowa ]
WYNIKI BADAN ORGANOLEPTYCZNYCH I FIZYKOCHEMICZNYCH .
| Nazwa mm' Proced_u.ra”W - “Jedr;er_ l_ .-_Wymm“badania t_
Barwa *res PN-EN ISQ 7887:2012 metoda C me/l Pt 92 -
Metnodé W | PN-EN ISO 7027:2003 rozdziat 6 NU 036011 ' 1
- Stezenle JDI’]éW ] R L.]—_- e S .
wodoru (pH) PN-EN ISO 10523:2012 pH 74 £ 0,2 (temp. pomiaru 20,4 °C) 6,595
Przewodnosé | PN-EN 27888:1999 B uS/em w 250C , 516 :t- Mgwww | 2500
Zapach ®#=* N | PB-46 wyd. 1, data wyd. 19.10.2009 - 20 ‘ ]
Stnak ras N | PB-46 wyd. 1, data wyd. 19.10.2009 - _ 20 -
__ Amonowyjon | PN-C-04576-4:1994 | med ) ponizej 0,20 o050
| Awmtany | PN-ENISO 10304-1:2008 maf | - L soe
. Azatyny _PN-EN 150 10304-1:2009 m/l_ | e . e 0,50/0,10%
Mangan _PN-EN IS0 15586:2005 b pgp -~ B . ) 50 o
Zelazo PN-ISQ 6332:2001 pkt 7.1 _ W9/l » 200
. .!.\iumlnlum o PN-EN IS0 15586;2005 L ) . ) 200““_
Twardodé | P 150 6059: 1999 _mgncaco, | K | 60500 |

Cel badanla; Probka w ramach planu badania jakoscl wody na rok 2017

* Warunck: [szotany]/50+[azotyny)/3 < lub = 1, gdzie wartoscl w nawlasach kwadratowych oznaczalg stezenle azotndw (NO3) | azotyndw (NOZ) w mg/l. Stezenle azotyndw w
wodzie uzdatnione! worowadzone! €8 sieei wadaclagowed lub Innych urzadzed dystrybucil nie mote przekracead wartoscl 0,10 mall.
** Wg rozporzadzenia Minlstra Zdrowia 7 dni® *7 ierassds T35 ¢ w onemals talinérl wedly preczraczons) do Spozyea przez ludzl {Dz. U. z 2015r poz. 1989}
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1 temperatury,
o2 nicprawldlowych zmian"
£ rozszerzony prey poziomle ufnodcl 95% | wspdtezynniku rozszerzents k =2

*++Temperatura pomiary 20,5 C. Konokta :
*+**Paramotr w w/w rozporzagdzeniy z pray
Podana wartest niepewnodel nie uwzglednla

Wynikl odnosza sle wylagznle do badane] pr
Bez pisemnef zgody WSSE w Biatymstoku g
Klient ma prawo de reklamadl w claou 14 d, .
Laboratorium nle ponosi odpowiedzialnoécl za pobdr | transport probkl.
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Znigcznik nr 18 do PO-02/IR-02 wid 3 Data obowiarywania 01,04,2018

\\\\'llfls

A
0N

\\\\‘\

~‘ Wojewddzka Stacja Sanitamo-Epidemiologiczna w Blalymstoku. Dzlat Laboratoryjny ‘
-~ 15-099 Biatystok, ul. Legionowa 8 ‘
‘ . tel: 857326011 Fax: 857404899 emall; sckretariat@wsse. bialystok.pl
- Sprawozdanie Nr LM -9051.431.2017.10516. 540 2 badal wody Strona Stron
:,; nu; 2017-04-07 Blalystok, dnia  2017-04-06 1 1
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Nazwa i adres klicnta:  Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Blalymstoku, 15-062 Blalystok, ul. Warszawska 57 A

Prdbki dostarczyt:  pracownik PSSE w Blatymstoku
Data/Godzina przyjecla prébek do badah 2017-03-30 / 10:50

Opls prdbki:

Prébke wody dostarczono wraz z protokoiem nr 60/HK/2061P/17 zawierajacym dane;

-nazwa urzadzenia lub Zrédta wody: Wodoclag Ziotoria

-data/godzina pobranla prébki 2017-03-30 / 09:55

-Prébke pobrat: pracownik PSSE w Blatymstoky 2godnie z  PP/HK-0)
Stan prébki bez zastrzezert

Data wykonania badaft:  2017-03-30 = 2017-04-01

Kod prébkl ) D 10516/540/LM/N/17
) Ziotorla 1594, Szkota Podstawowa- zawdr
Miejsce pobrania prébl czerpalny w iazience

3 o = ) ) woda przeznaczona do spozycla - e

Rodzaj wady dopuszcraing
wartslds

Rodzaj prébki Jednorazowé .

o ~ WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH T
Nazwa oznaczenia Procedura badawcza Wynik badania —l'

Liczba bakterit grupy coll (jik) X i R 0
o 100 ml wody ! PN-EN BOQ30§ 1:2014 -12 N . ” ‘ 0

Uczba bakterli Escherichia coll (jtk) ) o "
w 100 mi wody PN-EN ISO 9308-1:2014 -12 6

! _ Rdzporzad.z-enle Min. Zdrowla 2
Uczba Clostridium perfringens (tgcznie ze dnld 13 listopada 2015 r. (Dz. - 0
sporaml) (Jtk) w 100 ml wody U. z 2015r poz. 1989)

Uczba padurkowcdw katowych (Entemlmkl) LEN IS0 7899-2:2 - : :
(tk) w 100 mi wody PN-EN ISQ 7899-2:2004 5

Ogéina liczba mikroorganizméw (jtk) _ s )

Ogéina liczba Wmfganlzmdw {1tk w . .
(36+2) °C po 48h w 1 m! wody PN-EN ISO 6222:2004 . ]

Prébka w ramach olanu badania {akoéd wodv na rok 2017
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* Wg rozporzadzenia Ministra Zdrowla z dnia 13 listopada 2015 ¢, w Sprawie Jakodcl wody przeznaczone] do spozyela przez ludzl (Dz. V. z 2615r poz. 1989)
“*Parametr w w/w rozporzadzeniu z okreéichiem “Bez nieprawldtowych zmian®

Wynlki odnosza sie wytacznle do badanej prébki
Bez plsemne; zgody WSSE w Blatymstoku sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catodel,
Kllent ma prawo do reklamacji w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdanla

Laboratorium nie ponosi odpowiedziainoscl za pobdr i transport probié, E RN L 588 12
Saleji Baﬁ'ﬁm v 1‘aloqw.ﬂvct 2617
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