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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialymstoku w dniu 21.04.2017r.
otrzymal z Dzialu Laboratoryjnego Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w
Biatymstoku wynik badania probki wody pobranej dnia 18.04.2017r. z wodociagu Rogowo w
mieszkaniu prywatnym Konowaty 46A.

Badania laboratoryjne wody (Sprawozdanie nr LPW.9051.404.2017.10878.545
wykazalo przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie manganu (154+28ug/1).

Zgodnie z zalacznikiem nr 3 czg$¢ B Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
13.11.2015r. (Dz. U. z 2015r., poz.1989) w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi, mangan nie moze przekracza¢ 50ug/l.

Biorgc powyzsze pod uwage i po rozwazeniu stopnia zagrozenia stwierdzonej jakosci
wody dla zdrowia ludzi, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialymstoku stwierdza
warunkow3 jej przydatnos$¢ do spozycia oraz okresla dopuszczalng warto$é parametrycznag dla
manganu (154+£28ug/1).

Zgodnie z § 18 ust.2 ww. rozporzadzenia, przekroczenie wartosci dopuszczalnych dla
danego parametru nie moze utrzymywaé sie lacznie przez okres dhuzszy niz 30 dni w ciagu
poprzedzajacych 12 miesigey. Jezeli taka sytuacja nastgpi, wodocigg zostanie wylgczony z
uzytkowania.

W zwigzku z powyzszym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biatymstoku
nakazuje: podjecie przedsigwzigé naprawczych majacych na celu doprowadzenie jakodci wody
pod wzglegdem chemicznym w ww. wodociggu do wymagan okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) i przedlozenie ich
Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitatnemu w Bialymstoku wraz z
harmonogramem ich realizacji nie pézniej niz w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania
informacji o jakosci wody.

Nalezy poinformowaé odbiorcow wody o jej jakosci z ww. wodociggu oraz umiescié
informacje o jakosci wody na stronie internetowej, jezeli taka strona jest prowadzona.

W badanej prébce nie mozna jednoznacznie okresli¢ barwy z uwagi na niepewno$é
pomiaru, ktéra wynosi 14+4 mg/IPt. Powyzszy wynik wskazuje na to, ze moze byé ona
nicakceptowana przez konsumentéw, w zwigzku z powyzszym nalezy podjaé dziatania, ktére
doprowadzg do jej obnizenia.
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