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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialymstoku w dniu 07.03.2018r.
otrzymal wynik badania probki wody pobranej dnia 27.02.2018r. z wodociggu Choroszcz
w PHU Top Motors Porosty—Kolonia 1F pobranej do badania przez pracownika Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Biatymstoku w zakresie parametrow z grupy B.

Badania laboratoryjne wody wykonane w Laboratorium Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Bialymstoku wykazalo przekroczenie normatywu higienicznego w
zakresie manganu (53+10 pg/l).

Zgodnie z zalgcznikiem nr 1 czg§¢ C w tabeli 2 Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z
dnia 07.12.2017r. (Dz. U. z 2017r., poz.2294) w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi mangan nie moze przekraczaé 50pg/l.

Bioragc powyzsze pod uwage i po rozwazeniu stopnia zagrozenia stwierdzonej jakosci
wody dla zdrowia ludzi, Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialymstoku stwierdza
warunkowg jej przydatnos¢ do spozycia oraz zgodnie z § 21 ust.6 ww. rozporzadzenia okresla
dopuszczalng warto$¢ parametryczng dla manganu 53 pg/l.

Na podstawie § 21 ustgp 5 Zaklad Energetyki Cieplnej Wodociggow 1 Kanalizacji w
Choroszczy Sp. z 0. 0 ma obowigzek przedstawienia zakresu i terminu realizacji dziatan
naprawczych majacych na celu przywrécenie nalezytej jakosci wody. Powyzsze dziatania wraz
z terminem ich realizacji zgodnie z ustgpem 9 § 21 ww. rozporzadzenia muszg byé
zaakceptowane przez Burmistrza Choroszczy.
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