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SPRAWOZDANIE NR 1300/2020 Z BADAN WODY Biatystok, dnia 04.12.2020

woDOCIAGI E¥)E BIALOSTOCKIE

Wodociagi Biatostockie Sp. z o.0. 15-404 Bialystok ul. Mlynowa 52/1 www.wobi.pl
Zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Bialymstoku, XIl Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sadowego
Nr KRS 0000024985 NIP 542-020-01-22 Kapitat zaktadowy: 165 540 000,00 zt

LABORATORIUM BADANIA WODY
ul. Wysockiego 160; 15-126 Biatystok; tel. 85 7458220

Nazwa i adres klienta: ZE C WiK Sp.z o. 0.
ul. Sienkiewicza 25A, 16-070 Choroszcz
Zlecenie badania wody nr 1300/2020
Prébka pobrana dnia: 01.12.2020 o godz. 8.40 zgodnie z PN-EN SO 19458: 2007; PN-ISO 5667-5: 2017-10
Prébka dostarczona dnia: 01.12.2020 o godz. 11.00
Przez prébkobiorce: Macieja Jablonskiego (zasw. probkobiorcy nr 216/2016)
Protokot nr: 2020/X11/01/1606
Rodzaj urzadzenia wodnego/zrodta wody: SUW Ztotoria—Z EC WiK Sp. zo. o.
Data wykonania badan: 01.12.2020 + 04.12.2020

Nr identyfikacyjny

71300

Miejsce i adres pobrania probki

SUW Zlotoria
zawor czerpalny na wyjsciu

Cel badania, rodzaj wody i stan probek

woda do spozycia, przedtozenie wynikow jednostce kontrolujacej,
podziemna, uzdatniona,
stan probek bez zastrzezen

= Laboratorium posiada zatwierdzenie systemu jako$ci prowadzonych badaf wody Decyzjg Nr HK-341/D/2019 z dn. 30.12.2019 r. wydang

przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bialymstoku, obowigzujaca do korica 2020 r.

Laboratorium pobiera prébki wody i wykonuje badania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.poz.2294) i spetnia wymagania normy
PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02.
Dotyczy to pobierania probek wody przez Laboratorium oraz parametréw oznaczonych literg Z.

= Laboratorium zapewnia klientowi bezstronnos¢.

= Laboratorium zapewnia poufno$¢ informacji z wyjatkiem przypadkéw wymaganych przez prawo.

= Laboratorium jest odpowiedzialne za zarzadzanie wszystkimi informacjami uzyskanymi lub wytworzonymi podczas realizacji
dziatalnosci laboratoryjnej zgodnie z powyzszymi prawnie wigzacymi zobowigzaniami. Informacje te sa zastrzezone i chronione.

= Miejscem wykonania dziatalnosci laboratorium jest siedziba Laboratorium z wyjatkiem dziatalnosci zwigzanej z pobieraniem probek
wody, w tym oznaczania parametrow wykonywanych w miejscu pobierania prébek wody np. chlor wolny.

= Probkobiorca laboratorium posiada szkolenie potwierdzone zaswiadczeniem wydanym przez Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora
Sanitarnego.

= Wyniki odnoszg si¢ wylacznie do badanej probki.

= Laboratorium podaje wynik badaf z oszacowang niepewnoscia rozszerzona przy poziomie ufnosci 95 % i wspolczynniku rozszerzenia
k=2.

= Bez pisemnej zgody Laboratorium Badania Wody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catoscei.

= Laboratorium zapewnia klientowi prawa wlasnosci oraz poufno$¢ informacji wobec innych klientow.

= Laboratorium nie odpowiada za pobieranie i transport probek wody pobranych i dostarczonych przez klienta.
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Wartohi Wyniki badan
w prébcee
Nazwa oznaczenia Procedura badawcza parametryczna Nr identyfikacyijny:
liczba objetosé
mikroorganizméw | probki [mL] Z 1 3 00
5 - . . , Bez
Ogolna liczba mikroorganizméw PN-EN ISO 6222: 2004 DO~ 1 )

Warto$é parametryczna oraz odniesienie 17) wedlug Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

17 Zaleca sie aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:
- 100 jtk/ImL w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej,

- 200 jtk/ImL w kranie konsumenta.
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