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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialymstoku dziatajgc na podstawie art.
12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. t. j z 2020r. poz. 2028) oraz § 21 ustep 1 p.1 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294) po otrzymaniu wynikow badan wykonanych przez
Laboratorium Badania Wody J.S. Hamilton POLAND Sp. z o. o., ul. Chwaszczynska 180,
81-571 Gdynia probek wody pobranych z wodociggu Ztotoria w ramach kontroli wewnetrzne;j
w stacji uzdatniania wody w Ztotorii, stwierdza, ze probka wody pobrana w dniu 2021-05-19
(sprawozdanie z badan wody: Nr 289796/21/SOK z dnia 2021-06-01) wykazata
przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie ogolnej liczby mikroorganizméw w 22° C
po 72 h — 125 jtk/1 ml.

Zgodnie z zalgcznikiem nr 1 czg$¢ C wyzej cytowanego rozporzadzenia zaleca sie aby
ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata 100 jtk/I ml w wodzie wprowadzanej do
sieci wodociagowe;j.

Biorgc powyzsze pod uwage i po rozwazeniu stopnia zagrozenia stwierdzonej jakosci
wody dla zdrowia ludzi, Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialymstoku stwierdza
warunkowg jej przydatnos¢ do spozycia oraz zgodnie z § 21 ust. 6 ww. rozporzadzenia
okredla dopuszczalng wartos¢ parametryczng dla ogélnej liczby mikroorganizmow 125
jtk/1ml wody.

Ponadto na podstawie § 7 pkt. 6 ww. rozporzadzenia Zaktad Energetyki Cieplnej
Wodociggow i Kanalizacji w Choroszezy, Sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 25A, 16-070
Choroszez ma obowigzek ustalenia miejsca i przyczyny niezgodnosci z wymaganiami oraz
prowadzenia dziatah naprawczych w terminie nie dhizszym niz 3 dni robocze od dnia
przekazania informacji do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biatymstoku
o niewlasciwej jakosci wody.

Zgodnie z § 26 ustgp 3 ww. rozporzadzenia Zaklad Energetyki Cieplnej Wodociagdw i
Kanalizacji w Choroszczy, Sp. z 0. 0., ul. Sienkiewicza 25A, 16-070 Choroszcz ma réwniez
obowigzek przekazania odbiorcom wody pisemnej informacji o podejmowanych oraz
planowanych dziataniach naprawczych majgcych na celu zapewnienie nalezytej jakosci
dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakonczenia.

Do wiadomosci: Burmistrz Choroszczy
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INSPEKTOR SANITARNY W BIALYMSTOKU
15-062 Biatystok, ul. Warszawska 57A
tel./fax (085) 73-25-091
tel. centr. 73-25-234

KOMUNIKAT

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biatymstoku informuje, ze
w badaniu jakosci wody pobranej dnia 2021.05.19 z wodociggu Ztotoria
zaopatrujgcego miejscowos¢ Ztotoria stwierdzono przekroczenie normatywu
higienicznego w zakresie ogdlnej liczby mikroorganizméow w 22°C po 72 h w
wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej w ilosci powyzej 125 jtk/ 1 ml
wody (zalecana ilo$§¢ w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej nie wiece]
niz 100 jtk/ 1 ml wody).

Trwaja dziatania naprawcze majace na celu przywrocenie jakosci wody
zgodne] z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r.
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.

Zalecenie obowigzuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Bakterie te nie stwarzajg istotnego zagrozenia zdrowia dla konsumentow.
Woda nadaje si¢ do spozycia i na potrzeby gospodarcze. Wode przeznaczong do
spozycia 1 przygotowywania positkow dla niemowlat i dzieci do lat 2 oraz osob
ze zmniejszong odpornoscig nalezy gotowaé przez minimum 2 minuty,
a nastepnie bez gwattownego schtadzania pozostawi¢ do ostudzenia.
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Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialymstoku przekazuje w zalaczeniu
komunikat o niewlasciwej jakosci wody w wodociagu Ztotoria. Powyzszy komunikat nalezy
umiesci¢ na stronie Urzgdu Miejskiego w Choroszezy oraz na stronie Zakladu Energetyki
Cieplnej Wodociagow i Kanalizacji w Choroszczy jezeli taka strona jest prowadzona.

W zalgczeniu:
1. Komunikat
Otrzymuje:
Zaklad Energetyki Cieplnej Wodociggow
1 Kanalizacji w Choroszczy Spotka z o.0.

ul. Sienkiewicza 25A §°,‘,’}’}AT°WY
16-070 Choroszcz I okuARNY
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