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PAKSTWOWY POWIATOWY Zaklad Energetyki Cieplnej] Wodociagow

INSPEKTOR SANITARNY W BIALYMSTOKU
15-062 Biatystok, ul. Warszawska 57A

tel./fax (085) 73-25-091 ..
tel. centr, 73-25-236 ul. Sienkiewicza 25A

16-070 Choroszcz

i Kanalizacji w Choroszczy Spdtka z o.0.

HK.903.445.2022

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biatymstoku dziatajac na podstawie art.
12 ‘ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2020r. poz. 2028 z pé6zn.zm.) oraz § 3 step 1, § 5 pkt. 1, §
21 ust.1, pkt.1, ust 8 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294 ) po
otrzymaniu wynikéw badan w dniu 04.08.2022r. wykonanych przez Laboratorium Badania
Wody Wodociggéw Bialostockich Sp.' z o0.0. w Biatymstoku, ul. Wysockiego 160 w
Bialymstoku, probki wody pobranej dnia 01.08.2022r. z wodociagu Choroszcz w punkcie:
kottowna Zaktadu Energetyki Cieplnej Wodociaggdéw i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza
25A., 16-070 Choroszcz. sprawozdanie z badan nr 718/2022 z dnia 04.08.2022r.

stwierdza,

ze ww. woda w zakresie wykonanych badan odpowiada warunkom mikrobiologicznym i
fizykochemicznym okreslonym w zalgczniku Nr 1 czg$¢ A tabela 1, czgs¢ C tabela 1 i tabela
2 do wyzej cytowanego rozporzadzenia. W zwiazku z tym jest przydatna do spozycia przez

ludzi.

Do wiadomosci:
Burmistrz Choroszczy
ul. Dominikanska 2

16-070 Choroszcz




