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LABORATOR|UM BADANIA WODY
ul_ Wysockiego 160; ,l5-126 Białystok; tęl. 85 7Ą58220

Nazwa i adres klienta: zEcwik choroszcz
, ul. Sienkiewicza25A,16_070 Choroszcz

Zlecenie badania wody nr 166l2a23
Próbka pobrana dnia: 20,02 .2a23 o godz. 10.00 zgodnie z PN-EN lSo 19458: 2007; PN-lSo 5667-5: 2o17-1o
Próbka dostarczona dnia: 20.a2.2a23 o godz. 10.35
Przęz próbkobiorcę LBW Bogusława Jaworowski€§o (zaśw. próbkobiorcy nr289t2o18,1

Protokół nr. 2Q23llll2an 54
Rodzaj urządzenia wodnego/źródła wody: wodociąg z SUW- ZECWiK Choroszcz
Data wykonania badań:20.02.2O23 + 23.a2.2a23

Nr identvfik'acvinv
Z166

Mieisce i adres pobrania próbki
Choroszcz, ul. Sienkiewicza 25A, siedziba ZECWiK

zawór czerpalnv w kotłowni
cel badania. radzai wodv i stan próbek

woda do spozycia, pżedłożenie wyników jednostce kontrolującej,
podziemna, uzdatniona, stan próbek bez zastrzeżeń

. Metoda posiada zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań Decyzja Nr HKN-27a2a2? z dn, 30,12.2022 r.
wydana przez PP|S w Ciechanowie, ważna do 31.12.2O23 r. Laboratorium wykonuje badania zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2O17 r. w sprawie jakości wody pzeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.poz.2294)
i spełnia wymagania normy PN-EN lSO/lEC 17025:2018-02,
Dotyczy to pbierania próbek wody paez Laboraiorium oraz parametrów oznaczonych literą Z.

. Laboratorium zapewnia klientowi bezstronność.
, Laboratońum zapewnia poufność informacji z wyjątkiem przypadków wymaganych pżez prawo.
. Laboratońum jest odpowiedzialne za zarządzanie wszystkimi informacjami uzyskanymi lub wytworzonymi podczas realizacji

działalności laboratoryjnej zgodnie z pov,tyższymi prawnie wiążącymi zobowiązaniami, lnformacje te są zaslęeżone
ichronione,

. Miejscem wykonania działalności laboratorium jest siedziba Laboratorium z wyjĄtkiem działalności związanĄ z pobieraniem
próbek wody, w tym oznaczania parametrów wykonywanych w miejscu pobierania próbek wody np. chlor wolny.

. próbkobiorca laboratorium posiada szkolenie potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez państwowego wojewódzkiego
lnspektora §anitarnego.

. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

. Laboratorium podaje wynik badań z oszacowaną niepewnością rozszerzoną pży poziomie ufności 95 % i współczynniku
rozszerzenia k= 2,

. Bez pisemnej zgody Laboratorium Badania Wody sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

. Laboratorium zapewnia klientowi prawa własności oraz poufność informacji wobec innych klientów.

. Laboratońurn nie odpowiada za pobieranie i transpoń próbek wody pobranych i dostarczonych przez klienta.

. Dane pozyskane od klienta mogą mieć wpływ na wynik badania.

{5404 BiaĘstok
w Białymstoku, Xll \Ąfidz.
NlP 542-020-01-22

str. 112



F -1 !P0-12 wyd, 6 z dnia ż2.1 a.2019

SPRAWOZDANIE NR 166/2023 Z BADAN WODY Białvstok, dnia 23.a2.2023

Nazwa oznaczenia procedura badawcza
Jędnostka

miary
Wańośó

parametryczna1)

Wynikibadań
w próbce

Nr identyfikacyiny:

Z166

Barwa2) Z PN-EN lSO 7887:2012
Metoda C

mg Pt /L Akc€ptowalny puez konsumentów
i bez nięrawidłNych zmian

9
oH 7.4. 19,5'c

Mętność3) Z PN-EN lSO 7027-1 : 2016-09
z wylączeniem pkt 5,4

NTU
Akceptowalny puez konsumentów

j bez nieprawidłowych zmian.
Zale€ny zakres wańości do 1,0

<a,2a

Stęźenie jonow wodoru
(pH)o)

z PN-EN lSO 10523:2012 pH 6,5 *-9,5 7,4

Przewodnośc elektrycznąa) s) z PN-EN 27888: 1999 pS/cm 2500 489
19,7 oc

Zapach19)
(liczba proqowa zapachu /ToN)

Z PN - EN 1622:2aO6 Akceptowalny pua konsumentóW
i bez nieprawidłowych zmian

<1

Smak19)
rlin7h, nróóóW2 qm2klr /lFN] Z PN - EN 1622:2aO6 Akceptowalny pżez konsumentóW

i bez nieprawidłowych zmian <1

Nazwa oznaczenia procedura badawęza
Wańość parametryczna

liczb,a mikroorganizmów
objętość próbki

ImLl

Bakterie grupy coli16) Z PN-EN lSO 9308-2: 2a1ć-a6 0 [NPL] 100 0

Escherichia coli Z PN-EN lSO 9308-2: 2014-06 0 [NPL] 100 U

Ogólna liczba
mikroorganizmów
w (22 t 2) oc 17)

Z PN-EN lSO 6222:2004 Bez nieprawidłowych zm ian 1 95

Wartości parametryczne oraz odniesienia od 1) do 17) według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2a17 r. w sPrawie jakoŚci wodY
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2a17 poz.2294),

|) w przypadku podania jednej wańości dolna wartośc zakresu wynosi zero.
2) Pożądana wańośc tego parametru w wodzie ,łv kranie konsumenta - do ,15 mg PilL,
.) w pizypadku uzdainiania wody powierzchniowej naiezy dążyc do osiągnięcia wańości parameirycznej 1,0 NTu (nefeiomelrycznych .1ednosiek

mętności) w wodzie po uzdatnieniu,
4] parametr powinien byc uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody.
5) oznaczana w tempiraturzó zs'c'(podano temperaturę pomiaru próbki, korekta do 25 'c za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu

temperatury.)

'u) Dopuszczi się pojedyncze bakterie <1o Jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPLY100 mL należY wYkonac badanie
parametru E. coli i Enterokoki, w związku z § 21 ust, 4 razponądzenia-

1?) zaleea się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała,.
- 1 00 jtki 1 mL w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
, 200 jtk/lmL w kranie konsumenta,=

19rZapach
, Metoda uproszczona

woda referencyjna: woda wodociągowa; dwie osoby oceniające
godz. oznaczania 13,00, czas przechowywania próbki przed oznaczeniem 2 h 25 min.

temperatura oznaczania 21,0'c
Smak
N/letoda uproszczona

, woda referencyjna: woda wodociągowa; dwie osoby oceniające
gadz. oznaczania 'tr3.00, czas przechowywania próbki przed oznaczeniem 2 h 25 min.

temperaiura oznaczania 21,0' C
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