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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialymstoku dziatajac na podstawie art.
12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 2biorow3'm zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekoéw (Dz. U, z ZjZOr. poz. 2028 z pdézn.zm.) oraz § 3 stgp 1, § S pkt. 1, §
21 ust.1, pkt.1, ust 8 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosct wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U 'z 2017r., poz. 2294 ) po
otrzymaniu wynikéw badan w dniu|12.09.2022r. wykonanych przez l.aboratorium Badania

Wody Wodociggdéw Bialostockich |Sp. z o.0. w Bialymstoku, ul. Wysockiego 160 w

Bialymstoku, probki wody pobrancj dnia 06.09.2022r. w domu prywatnym Ruszczany 35/2 7.
wodociggu Rogowo, sprawozdanie 7 badan nr §74/2022 z dnia 09.09.2022r.

stwicrdza,
ze ww. woda w zakresie wykonanych badan odpowiada warunkom mikrobiologicznym i
fizykochemicznym okreslonym w zalgczniku Nr 1 cze$é A tabela 1, czg$é C tabela 1 i tabela
2 do wyzej cylowanego rozporzadzenia. W zwigzku z tym jest przydatna do spozycia przez
ludui.

Ponadto Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialymstoku informuje, iz w
badaniu laboratoryjnym, sprawozdanie z badan 874/2022 z dnia 09.09.2022r., wykazano, ze
barwa wynosi - 21 mg Pt/l. Zgodnie z zatacznikiem nr 1 czgs¢ C Tabela 2 ww.
R{ozporzadzcnia, barwa powinna by¢é akceptowalna przez konsumeniow i bez
nieprawidlowych zmian.

Panstwowy Powialowy Inspeklor Sanitarny w Bialymstoku na podstawie wynikow
badan uzyskanych w ramach wewnetrznej kontroli jakosci wody przeprowadzanej przcz
Zaklad Encrgetyki Cieplnej Wodociggéw i Kanalizacji w Choroszezy Sp. z 0. 0. oraz w
ramach nadzoru prowadzonego przez tutejszg Stacje ustalil ,,normalny stan wody” w zakresie
barwy dla wodociggu Rogowo. Pod uwage wzigto wyniki badan w wodociagu Rogowo za
okres od stycznia 2019 r. do sicrpnia 2022r. W tym okresie barwa miescila si¢ w zakresie od
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10 mg Pt/l do 21 mg Pt/l, przy czym najczgsciej wynosita ona 15 mg Pt/l, ktdra to

warto$§é przyjeto za ,normalny stan” wody dla wodociaggu Rogowo. Barwa nie ma
bezposredniego wplywu na zdrowie, jednakze stanowi znaczenie dla oceny sensorycznej i
akceptowalnosci przez konsumentow.

W zwigzku z brakiem skarg na jako§¢ wody w wodociggu Rogowo pod wzgle}dem
barwy oraz, ze stwierdzona warto$¢ tj. 21 mg Pt/l nie odbiega znaczaco od ,,ﬁorma]ncgo
stanu” wody w zakresie barwy dla wodociggu Rogowo, Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Bialymstoku uznaje ja jako akceptowalna przez konsumentéw i bez
nieprawidlowych zmian.

Nalezy dazyé do tego aby warto§é barwy w wodociagu oscylowala wokoét granicy 15
mg Pt/1 . Nalezy podjaé dziatania prowadzace do tego, aby woda miala jak najmniejsza
zawarto$¢ substancji, odpowiedzialnych za ,.kolor” wody. Potwierdzeniem podjetych dziatan
powinny by¢ wyniki badan wody w zakresic barwy . Nalezy zwi¢kszy¢ czgstotliwosé badan

w zakresie barwy w wodzic uzdatniongj jak i w wodzie surowej.
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