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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialymstoku dziatajac na podstawie art.
12 ust. T ustawy z dnia 7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i Zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. t. j. z 2020r. poz. 2028) oraz § 3 step 1, § 5 pkt. 1, § 21 ust.1,
pkt.1, ust 8 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294 ) po otrzymaniu
wynikow badaft w dniu 04.05.2022r. wykonanych przez Laboratorium Badawcze I.S.
Hamilton Poland Sp. z 0. 0. ul. Chwaszezyriska 180, 81-571 Gdynia, probki wody pobranej
dnia 20.04.2022r. w stacji uzdatniania wody, ul. Rybacka w Choroszezy z wodociagu
Choroszcz, sprawozdanie z badan nr 181497/22/SOK z dnia 04.05.2022r.

stwierdza,

7¢ ww. woda w zakresie wykonanych badan odpowiada warunkom mikrobiologicznym i
fizykochemicznym okreslonym w zatgczniku Nr 1 cze$é A tabela 1, czes¢ C tabela 1 i tabela

2 do wyzej cytowanego rozporzadzenia.

Ponadto Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biatymstoku informuje, iz
prowadzi postgpowanie na warunkowa przydatnos¢ wody do spozycia p'rzez ludzi
W przedmiotowym wodociggu z uwagi na przekroczong warto$¢ amonowego jonu - Decyzja

nr HK-59/D/21 z dnia 12.11.2021r. z p6Zn.zm. z terminem wykonania do dnia 30.06.2022r.

Do wiadomosei:

Burmistrz Choroszczy

ek Y FOWIATOWY
ul. Dominikanska 2 INSPEKT(R SANITARNY

wiks mstoku
16-070 Choroszcz




