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WODOCIAGI BIALOSTOCKIE

§

Wodociagi Biatostockie Sp. z o.0. 15-404 Bialystok ul. Miynowa 52/1 www.wobi.pl
Zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym w Bialymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sadowego
Nr KRS 0000024985 NIP 542-020-01-22 Kapitat zaktadowy: 165 540 000,00 zt

LABORATORIUM BADANIA WODY
ul. Wysockiego 160; 15-126 Bialystok; tel. 85 7458220

Nazwa i adres klienta: ZECWiK Sp. z o.0.
ul. Sienkiewicza 25A, 16-070 Choroszcz
Zlecenie badania wody nr 823/2022
Probka pobrana dnia: 24.08.2022 o godz. 08.10 zgodnic z PN-EN ISO 19458: 2007: PN-ISO 5667-5: 2017-10
Probka dostarczona dnia: 24.08.2022 o godz. 08.35
Przez probkobiorce LBW: Barbare F.ukaszewicz (zasw. prébkobiorey nr 27/2021)
Protokét nr: 2022/VIIT/24/1049
Rodzaj urzadzenia wodnego/zrodia wody: wodociag z SUW Choroszez — ZECWIK Sp. z 0.0!
Data wykonania badan: 24.08.2022 + 27.08.2022

Nr identyfikacyjny

7823

Miejsce i adres pobrania probki

Choroszcez-Lyski
stacja podnoszenia ci§nienia wody

Cel badania, rodzaj wody i stan probek

woda do spozycia, przedlozenie wynikow jednostce kontrolujacej,
podziemna, uzdatniona,
stan probek bez zastrzezen

= Laboratorium posiada zatwierdzenie systemu jakogci prowadzonych bada Decyzja Nr HK-223-43/D/2021/2022 z dn. 15.03.2022 r.
wydana przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biatymstoku, obowiazujaca do korica 2022 r.
Laboratorium pobiera probki wody i wykonuje badania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.poz.2294) i spelnia wymagania normy
PN-EN ISO/TEC 17025: 2018-02. Dotyczy to pobierania probek wody przez Laboratorium oraz parametréw oznaczonych literg Z.

= Laboratorium zapewnia klientowi bezstronnogé.

® Laboratorium zapewnia poufno$é¢ informacji z wyjatkiem przypadkéw wymaganych przez prawo.

* Laboratorium jest odpowiedzialne za zarzadzanie wszystkimi informacjami uzyskanymi lub wytworzonymi podczas realizacji
dziatalnosci laboratoryjnej zgodnie z powyzszymi prawnie wiazgcymi zobowigzaniami. Informacje te s3 zastrzezone i chronione.

® Miejscem wykonania dziatalnosci laboratorium jest siedziba Laboratorium z wyjatkiem dziatalnosci zwiazanej z pobieraniem probek
wody, w tym oznaczania parametréw wykonywanych w miejscu pobierania prébek wody np. chlor wolny.

= Probkobiorca laboratorium posiada szkolenie potwierdzone zagwiadezeniem wydanym przez Paristwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego.

* Wyniki odnosza si¢ wylacznie do badanej probki.

* Laboratorium podaje wynik badan z oszacowang niepewnoscia rozszerzona przy poziomie ufnosci 95 % i wspblczynniku rozszerzenia
k=2,

* Bez pisemnej zgody Laboraterium Badania Wody sprawozdanie nie moze by powielane inaczej jak tylko w catosci.

® Laboratorium zapewnia klientowi prawa wiasnosci oraz poufiosé informacji wobec innych klientow.

® Laboratorium nie odpowiada za pobieranie i transport probek wody pobranych i dostarczonych przez klienta.

® Dane pozyskane od klienta moga mie¢ wptyw na wynik badania.

Data i podpis klienta:
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SPRAWOZDANIE NR 823/2022 Z BADAN WODY Bialystok, dnia 29.08.2022
Wyniki badan
; 3 Ob!
Nazwa oznaczenia Procedura badawcza Jedn'ostka Yanione Al ;
miary parametryczna! Nr identyfikacyjny:
7823
PN-EN ISO 7887: 2012 Akceptowalny przez konsumentow <5
2) ptowalny przez konsumentd
Barwa Z Metoda C mg Pt/L o, DH 741 218°C
= 21 o Akceptowalny przez konsumentow
Metnosc 7 PN-EN ISO 7927 1: 2016-09 NTU ;bf; "iepm‘l’idhwych o <0.20
Z WY*QCZEHleI’H pkt 54 Zalecany zakres wartosci do 1.0 2
Stezenie jonéw wodoru (pH)? Z PN-EN ISO 10523: 2012 pH 6.3 +95 z?’gi
Przewodnos¢ elektryczna® i PN-EN 27888: 1999 uS/em 2500 261(35;
Zapach”’) - % ~ Akceptowalny przez konsumentow ,
(liczba progowa zapachu /TON) Z PN - EN 1622: 2006 i bez nieprawidtowych zmian =1
Smak!'? z Akceptowalny przez konsumentow
(liczba progowa smaku /TFN) Z PN - EN 1622: 2006 - i bez nieprawidlowych zmian <1
Warto$¢ parametryczna
‘Nazwa oznaczenia Procedura badawcza ; ; : objgfosc
liczba mikroorganizmow probki
[mL]
Bakterie grupy coli 1© 7, | PN-EN ISO 9308-2: 2014-06 0 [NPL] 100 0
Escherichia coli Z | PN-ENISO 9308-2:2014-06 0 [NPL] 100 0
Ogodlna llczblaﬂm;kroorgamzmow 7 PN-EN ISO 6222: 2004 e ) 1
w(22+2)°C

Wartosci parametryezne oraz odniesienia od 1) do 17) wedlug Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Y W przypadku podania jednej wartosei dolna warto$¢ zakresu wynosi zero.

2 Pozadana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg PYL.

W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiagnigcia wartosci parametrycznej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnosci)
w wodzie po uzdatnieniu.

4 Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wlasciwosei korozyjnych wody.

% Oznaczana w temperaturze 25°C. (Podano temperaturg pomiaru probki, korekta do 25 °C za pomocg urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury.)

19 Dopuszcza sie pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 mL nalezy wykona¢ badanie parametru E.
coli i enterokoki, w zwiazku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.

1" Zaleca si aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:
- 100 jtk/1mL w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej,
- 200 jtk/ImL w kranie konsumenta.

19 Zapach
— Metoda uproszczona
— woda referencyjna: woda wodociagowa; dwie osoby oceniajace
- godz. oznaczania 13.00, czas przechowywania probki przed oznaczeniem 4 h 25 min
— temperatura oznaczania 24,0 °C
Smak
— Metoda uproszczona
— woda referencyjna: woda wodociagowa; dwie osoby oceniajgce
— godz. oznaczania 13.00, czas przechowywania probki przed oznaczeniem 4 h 25 min
— temperatura oznaczania 24,0 °C

Autoryzowal:

SPECJALISTA
Laboratgrium Badania Wody

Marta Dabrowska

2 9-08- Wik
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