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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 181500/22/SOK

Zleceniodawca Probka (wg deklaracji Zleceniodawcy)
Zaklad Energetyki Cieplnej Wodociggéw i Kanalizacji w Opis probki: WODA SUROWA RADIO
Choroszczy Sp. z o.0.
SIENKIEWICZA 25A

16070 CHOROSZCZ

Data przyjecia probki 20.04.2022 Stan probki: bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan 20.04.2022
Data zakonczenia badan 15.06.2022

Prébka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.

Data utworzenia sprawozdania 15.06.2022

Informacje dotyczgce pobierania prébek:

Metoda* PN-ISO 5667-5:2017-10

Protokot poboru probek nr: 5/SOK/EP/20/04/2022

Data poboru: 20.04.2022

Punkt poboru, miejsce poboru: SUW Rogowo, prébka usredniona dla 2 studni

Imie i nazwisko: Emil Parchanowicz

I\RIIZ?;?; badania Jednostka Wynik
*# Tryt

SCR/ZLGIG/1-017 ed. 3 z dn. 03.01.2022r.

Tryt(T) Bq/l <5
* # Dawka orientacyjna

SCR/ZLGIG/1-002

Dawka orientacyjna mSv/rok <0,01
Ra-226 Bq/l <0,01
Ra-228 Bq/l <0,02
* 1)

PNLT7/C.04584 c 77

1) Badanie wykonywane w miejscu pobrania probek.

Badanie: Dawka orientacyjna wykonano w laboratorium o numerze akredytacji AB 005
Badanie: Tryt wykonano w laboratorium o numerze akredytacji AB 005

Autoryzowat:
Krzysztof Krokos, Lider ds. poboru prébek, Sekcja Poboru Prébek Sokoétka

'Wyniki analiz podwykonawczych sg autoryzowane przez osoby upowaznione przez zewnegtrznego dostawce badan
Zatwierdzono kwalifikowang pieczecig elektroniczng J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.

Adres laboratorium:
Wodna 5, 16-100 Sokdtka

KONIEC SPRAWOZDANIA

Strona 1/2

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z 0.0.
LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00



PCA

=37

HAMILTON FOSFA (Cafta) jon [
INTERNATIONAL ‘f‘:fvj' =S %

ANALYST EADANLE

AB 079
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 181500/22/SOK

Wyniki odnosza sie wytgcznie do pobranych probek. Jesli podano niepewno$¢ pomiaru i nie okreslono inaczej, to jest to niepewnos¢ rozszerzona, oszacowana dla wspodtczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnosci 95% oraz
uwzglednia niepewnos$¢ pobierania probek. Jesli dokonano stwierdzenia zgodnosci i nie okreslono inaczej J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. stosuje zasade prostej akceptacji wedtug wytycznych ILAC-G8:09/2019. Jezeli w kolumnie
,wynik” akredytowanej metody przedstawiono zapis w postaci ,<” lub ,>” oznacza to, iz jest to rezultat badania, bezposrednio powigzany z dolng lub gorng granicg zakresu pomiarowego akredytowanej metody, natomiast podana
rozszerzona niepewno$¢ pomiaru dotyczy wytgcznie odpowiednio dolnej lub gérnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody. W takim przypadku Laboratorium w kolumnie ,stwierdzenie zgodno$ci” przedstawia opinig i
interpretacje, ktéra opiera sie na uzyskanym rezultacie badania. Niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane w czesci bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. Odpowiedzialnos¢ J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. jest
ograniczona wytgcznie do danych zawartych w jego oryginale. J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. nie zezwala na stosowanie symbolu akredytacji PCA AB 079 przez swoich klientéw, podwykonawcéw, zewngtrznych dostawcéw ustug i
inne strony trzecie. Wigcej informacii znajduje sig w dokumencie PCA - DA-02. Ustuga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogdlnym Warunkom Swiadczenia Ustug J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. zamieszczonym na
stronie www.hamilton.com.pl.

* Badanie akredytowane
# Badanie wykonane przez zewnetrznego dostawce
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