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Ocena obszarowa jakości wody oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów na terenie

gminy Chorosz cz za rok 2022

Państwowl,PowiatorłyInspektorSanitarnywBiałymstokurealizujemonitoringparametrów
grupy A i monitoring pu.u."t.ó* grupy B oraz monitoring substancji promieniotwórczych

i, *óao.iągu.t, i indywidualnych ujęciach wody znajdujących się na terenie gminy choroszcz.

l. Są to następujące wodociagi:

- Choroszcz,

- Rogowo,

- Złotoria,

- Bagienki,

- Białystok,

- indywidualne ujęcie wody SP Psychiatryczny ZOZ im, dr St, Deresza,

- indyrł,idualne ujęcie wody SCANIA POLSKA S, A, Choroszcz,

- indywidualne ujęcie wody Sosnow-e Zacisze w Barszczewie,

2. Przedsiębiorstwa wodociągowe odpow-iedzialne za jakość wody:

- Zakiad Energetyki Ćieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp, z o, o,,

ul. Sienkiewicza ż5 A, 16-0'70 Choroszcz;

- Wodociągi Białostockie Sp. z o. o,. ul, Młynowa 52l1,15-404 Białystok;

_ sa*odrielny publiczny psychiatryczny zakłarl opieki zdrowotnej im. dr st. Deresza.

Plac Z. Brodowicza 1, 16,0'/0 Choroszcz;

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie, ul, Browama 2,

1 6-080 Tykocin (wodociąg Bagienki);

- SCANIA POLSKA S. A. ul. Warszawska 76, |6-0'10 Choroszcz;

SosnoweZaciszeN.Ańemowicz,A.Artemowiczs.c..ul.Leśna20,i6-001Ignatkiosiedle.

3. Obsługiwane miejscowości:
_wodociągChoroszcz_Choroszcz.Dzikie,Dzikie-Kolonia.Jeroniki.Krupniki.Łyski.

Kolonia Porosły, po.o.ły, śienkiewicze, żóhki. żółtki_Kolonia, Barszczewo. ogrodniki.

O1iszki;

- w-odociąg Rogowo - Czaplino, Czaplino Kolonia, Gajowniki, Izbiszc_ze, Konowały"

Kościuki, Kruszewo, Mińce, Pańki, Rogowo, Rogowo-Kolonia, Rogowo-Majątek. Rogówek,

Ruszczany. Śliwno, Zaczerlany;

- wodociąg Złotoria - Złotoria;

- wodociąg Bagienki - Babino;

- wodociąg BiaĘstok - Klepacze, Turczyn, Krupniki (część), Oliszki (część);

- indywidualne ujęcie wody Sl Psychiatryczny ZOZ im, dr St, Deresza w Clroroszczy

- zaopatruje pacjentów i personel szpitala;
_ indywidualne ujęcie wojy SCANIA POLSKA S. A. Choroszcz zaopatruje pracowników

firmy;

- indywidualne ujęcie wody
hotelowych.

Sosnowe Zacisze w Barszczewie - zaopatruje personel i gości

4. Liczba ludności zaopatrywana przez ww, wodociągi:

- wodociąg Choroszcz - 9165 osób;

- wodociąg Rogowo - 1682 osoby;

wodociąg Złotoria ,'770 osóbi
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- wodociąg Bagienki - 83 osoby;

- wodociąg Białystok - 1775 osób;
* indywidualne ujęcie wody SP Psychiatryczny ZOZ im. dr St.

- pacjenci i personel szpitala (ok. 1800 osób)l

- indywidualne ujęcie wody SCANIA POLSKA S. A. Choroszcz

Deresza w Choroszczy

zaopatruje pracowników
firmy 35 osób;

- indywidualne ujęcie wody Sosnowe Zacisze w Barszczewie - zaopatruje personel i gości
hotelowych (maksymalnie ok. 107 osób),

5. Liczba zbadanych w ciągu roku próbek wody w poszczególnych wodociągach orazjej jakość:

- wodociąg Choroszcz - 10 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej (7 próbek wody
, monitoring parametrów grupy A,2 próbki wody monitoring parametrów grupy B,
1 próbka wody - monitoring substancji promieniotwórczych) oraz 1 próbka wody w ramach
nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitamo-Epidemiologiczną w BiĄmstoku
(monitoring parametrów grupy B); jedna próbka nie spełniała wymagań określonych
w obowiązującym akcie prawnym dotyczącym jakości wody ptzeznaczonej do spożycia
przez Ludzi z uwagi na stwierdzone przekroczenia normatywów higienicznych jonu amonu
oraz manganu; woda była warunłowo dopuszczona do spożycia przez hldzi; pozostałe próbki
spelnialy obowiązujące wymagania:

- wodociąg Rogowo - 6 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej (4 próbki wody
monitoring parametrów grupy A, 1 próbka wody - monitoring parametrów grupy B, 1

próbka wody monitoring substancji promieniotwórczych) oraz 1 próbka w-ody w ramaclr
nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstokrr
(monitoring parametrów grupy B); jedna próbki nie spełniała wymagań określonych
w obowiązujących aktach prawnych dotyczących jakości wody ptzeznaczonej do spoźycia
przez lttdzi z uwagi na ponadnormatywny mangan; woda była warunkowo dopuszczona do
spożycia; pozostałe próbki spełniały obowiązujące wymagania;

- wodociąg Złotoria - 3 próbki rłody w ramach kontroli wewnętrznej ( monitoring parametró\łl
grupy A, 1 próbka wody monitoring substancji promieniotwórczych) oraz 1 próbka wody
w ramach nadzoru realizowanego przez Pow-iatową Stację Sanitamo-Epidemiologiczną
w Białymstoku (monitoring parametrów grupy B); wszystkie próbki spełniały obowiązujące
wymagania;

- wodociąg Bagienki nie pobierano próbek na terenie gminy Choroszcz;

- wodociąg Białystok - nie pobierano próbek na terenie gminy Chotoszcz;

- indywidualne ujęcie wody SP Psychiatryczny ZOZ im. dr St, Deresza w-Choroszczy

- 6 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej (4 próbki wody monitoring parametrów
grupy A, l próbka wody - monitoring parametrów grupy B, 1 próbka wody monitoring
substancji promieniolwórc zych otaz 1 próbka w-ody w ramach nadzoru reallzowanego przez
Powiatową Stację Sanitamo-Epidemiologiczną w Białymstoku (monitoring parametrów
grupy A); wszystkie próbki spełniĄ obow-iązujące wymagania;
indywidualne ujęcie wody SCANIA POLSKA S. A. Choroszcz 4 próbki wody w ramach
kontroli wewnęttznej (2 próbki wody , nronitoring parametrół, grupy A, 1 próbka wody
- monitoring parametrów grupy B, l próbka wody - monitoring substancj i

promieniotwórczych) oraz 1 próbka wody w ramach nadzoru realizowanego pTzez

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (monitorińg parametrów
grupy A); dwie próbki nie spełniaĘ wymagań określonych w obowiązujących aktach
prawnych dotyczących jakości wody przeznaczone1 do spoźycia przez hldzi z uwagi na

ponadnormatywny jon amonu oraz nieakceptowalny zapach; woda była warunkowo
dopuszczona do spoźycia; pozostałe próbki spełniały obowiązujące wymagania;



_ indywidualne ujęcie wody sosnow-e zaciszę w Barszczewie _ 4 próbki wody w ramach

kontroli wewnętrznej (2 próbki wody - monitoring parametró\ł grupy A, 1 - próbka wody

monitoring parametrów grupy B. 1 próbka wody - monitoring substancji
promieniotwórc zych) oraz 1 próbka wody w ramach nadzoru realizowanego przez
powiatową stację sanitamo_Epidemiologiczną w- BiĄmstoku (monitoring parametrów

grupy A); jedna próbka wody nie spełniała wymagań określonych w obowiązujących aktach

prawnych dotyczących jakości wody przeznaczonej do spoźycia przez |udzi z uwagi na

nieakceptowalny zapach; woda była warunkowo dopuszczona do spożycia' pozostałe Próbki
spelnialy obowiązujące wymagania:

w przypadku niewłaściwej jakości rł,ody, po przeprowadzeniu działań naprawczych przez

administratora wodociągu lub właściciela indywidualnego ujęcia wody, każdorazowo bYła Pobierana
próbka wody w ramach kontroli sprawd zalącej przez pracorł,nika Powiatowej Stacji Sanitamo-

Epidemiologicznej w Białymstoku.

t..p.
Nazwa

wodociągrt

wielkość
prod u kcji
Im3/doba]

Jakość wod1,
stan na

3I.1ż.2022 r,

pżekroczone
waftości

parametrów
(w ciągu roku)

prowadzone
po§tępowanie

administracyjne
(w ciągu roku)

Dzialania
naprawcze

uzdatnianie
wody (metody)

l wodociąg
choroszcz

1072-44

przydatna do
spożycia

mangan - l59 dni.
jon amonu - |59
dni

rvoda była
jędnokrotnie
kwestionowan&
wydano jedną
decyzj ę
stwierdzającą
lvarrrnkorł,ą
przydatność u,ody
do spożycia przez
ludzi: strcna
pr7edsta\l iła \\ ) nik
badania wody
potrvierdzający jej
lvlaściwą iakość

płukanie sieci
wodociągow€j

napo\\ iętrżanie.
odźela7ianie.
odmanganianie.
li ltracja"
dezynlikc!a
podchlorynem
sodu \\9 pdrlcb

rvodociąg
Rogo\ro

l76.96
prrydatna do

spoż!,cia
mangan- 30 dni

rvoda była
jednokrotnie
kwestionorvana.
wydanojedną
decyzię umarzaiącą:
strona przedstawiła
wl,nik badania
wody
potwierdżający jei
właścirvą jakość

płukanie sieci
wodociągowei

napo\\'ictźanie.
odźelazianie.
odmanganianie_
fi Itracja.
dez},nlikcja
podchloryneln
sodu rrg potrzeb

3.
rrodociąg
Złotoria

96.0,1
przydatna do

spożycia
nie dolyczy nie dotyczy nię dot} czy

naporłietrzanie.
odżelazianie.
odmanganianie.
filtracia_
dezynfekcja
podchlorynem
sodu \!g pollżeb

1.
wodociąg
Bagięnki

25
prz},datna do

spożycia
nie dot} cż}, nie dotyczy nie dotvcZ\,

napolvictrzanie.
odźcl.tZianie.
deZynlikcja
podchloq,nell
sodu
Ws Dotrzeb

wodoaiąg
Białystok

266.53
przydatna do

spożycia
nie dot] czy nie dotyczy nie dotl czy

stacja
użdatniania
wod},Pietrasże

Wasilkó\\:
utlenianie
wstępne.
filtracirr_

3



koagulacia
objęlościowa.
ozonowanie
pośrednie.
soĘcja,
dezynfekcja:
stacia
uzdatniania
\ł,od},Jurowce:
utlęnianie
w§tępne.
fi ltrac,ja,

ó.

ind}widualne
ujęcie tvody

SP
Ps) chialry,cZn},
ZoZ im. dr St.

Deresza
\! (]lroroszczv

309.0
prz),datna do

spoż} cia
brak brak brak

napoWietrżanie.
odżelazianie

7.

indl rłidualnc
ujęcic \\,od}

SCANIA
POLSKA S, 

^,choroszcl

1-5 5

lvoda warunkowo
dopusżczona do
spożr,cia przęz

ILldzi z u\r,agi na
nieakcepto§,aln!,

zapach

jon amonu
7l dni

Zapach -l8 dni

rvoda była
dwuk.otnie

kWestionowaną
Wydano.iedną

decyzj9
strvierdzającą
$,arunkową

przydatność wody
do spożycia prżez

ludzi- strona
okazała \v),nik
badania \1od},

potwierdzający jej
!vlaścilrąjakość:

drugie
po51ępo§anie

administracyjne rv
dalszl,m ciągujest

DroWadzone

płukanie
i dez; nf'ekc_ja sicci

rvodociągorrej

napo\1,jetrzanie.
odżelazianie.

odmanganianie.
lrl,m iana
j ono.,l a

E.

indy\\,idualne
ujęcie wod],
Sosnou,c
Zacisz.

5.0
przydatna do

spoż]' cia zapach-2l dri

woda była
jędnokro1nie
kwęstionowana.
$ydano jedną
decyzię
stwierdżającą
Warunko\\,ą
przydatność \Ąody
do spożycia przez
ludzi: strona
przędstawiła w),nik
badania Wody
potlvierdzający jej
rvlaściwą iakość

płukanie
idezynlćkcja sieci
wodociągorvej

napo$,ietrzanię"
odżęlivianie.

odmanganianie

6. Wpływ ponadnormatywnych parametrów na zdrowie.
Podwyższona wartość manganu występująca na poziomie jak w ww. wodociągu może wpływać

na pogorszenie właściwoŚci organoleptycznych wody. Nie wywołuje negatywnych Skutków
zdrowotnych u ludzi.

Jon amonu występuje w ww. wodociągu jako składnik naturalny w wodzie surowej, Zgodnie
z wtycznymi Światowej Organizacji Zdrowia WHO, jon amonu pochodzenia naturalnego nie ma
bezpośredniego wpływu na zdrowie.

Niewłaściwy zapach nie miał bezpośredniego wpływu na zdrowie konsumentów.



7 . Zgłoszone reakcj e niepożądane - nie zgłoszono reakcj i niepożądanych

Po przeanalizowaniu wyników oceny jakości wody za rok 2022 Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitamy w Białymstoku nie stwierdza zagrożeń dla mieszkańców gminy Clroroszcz
w zwiąku z zaopatrzeniem jej mieszkańców w-wodę przez wodociągi: Choroszcz. Rogowo.
Złotoria, Bagienki, Białystok oraz indyr.vidualne ujęcia wody: SP Psychiatryczny ZOZ
im. dr St. Deresza w Choroszczy. SCANIA POLSKA S. A. Choroszcz, Sosnowe Zacisze
Barszczerł,o.


