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LABORATORIUM BADANIA WODY
ul. Wysockiego 160; 15-126 Bialystok; tel. 85 7458220

SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY NR 724/2023 z dnia 17.07.2023

Nazwa i adres klienta: ZECWiK Choroszcz
ul. Sienkiewicza 25A, 16-070 Choroszcz

Zlecenie badania wody nr: 724/2023

Cel badania: przediozenie wynikéw jednostce kontrolujgcej

Probki dostarczone dnia: 12.07.2023 o godz. 10:20

Probki pobrane przez: Marta Przygodzka (zasw. probkobiorcy: 1565/2015),

Prébki dostarczone przez: Marta Przygodzka

Protokét pobierania: 2023/VIN2/744

Nr ident. Miejsce pobierania Rodzaj Rodzaj Data i godz. Stan préobki w

probki urzgdzenia probki ! | pobierania/Metody momencie
wodnego pobierania przyjecia

2724 ZECWIK Choroszcz, zawér SUW Choroszcz — | SU 12.07.2023 9:30 bez

czerpalny w kotlowni ZECWIK PN-ISO 5667-5:2017-10 zastrzezen
Sp. z 0.0. PN-EN ISC 19458: 2007
" Rodzaj probki:

SU - woda do spozycia, uzdatniona

Laboratorium posiada zatwierdzenie systemu jakoéci prowadzonych badar wody Decyzja HKN-272/2022 z dn. 30.12.2022 wydana przez PPIS w Ciechanowie, wazna
do 31.12.2023 r. Laboratorium pobiera probki wody i wykonuje badania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2019 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.poz.2294) i speinia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02.

Dotyczy to pobierania probek wody przez Laboratorium oraz parametréw oznaczonych literg Z.

Laboratoritm zapewnia klientowi bezstronnosc.

Laboratorium zapewnia poufnos¢ informacji z wyjatkiem przypadkéw wymaganych przez prawo.

Laboratorium jest odpowiedziaine za zarzadzanie wszystkimi informacjami uzyskanymi lub wytworzonymi pedczas realizacji dziatalnosci laboratoryjnej zgodnie z
powyzszymi prawnie wigzgcymi zobowigzaniami. Informacje te s3 zastrzezone i chronione.

Miejscem wykonania dziatalnosci faboratorium jest siedziba Laboratorium z wyjatkiem dziatalnosci zwigzanej z pobieraniem probek wody, w tym oznaczania parametrow
wykonywanych w migjscu pobierania prébek wody np. chlor wolny.

Probkobiorca faboratorium posiada szkolenie potwierdzone zaswiadczeniem wydanym przez Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego.

Whyniki odnoszg sie wytacznie do badanej prébki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium Badania Wody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

Laboratorium zapewnia klientowi prawa wiasnosci oraz poufno$¢ informacji wobec innych klientow.

Laboratorium nie odpowiada za pobieranie i transport probek wody pobranych i dostarczonych przez klienta.

Dane pozyskane od klienta mogg mie¢ wplyw na wynik badania.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY NR 724 z dnia 17.07.2023

Prébka nr ident.: Bt
a
Procedura badawcza 2 2724 ;
Nazwa oznaczenia R~ metoda referencyjna w Jedn. Wartos¢ rozpoczecial
obszarze regulowanym prawnie npary parametryczna Wynik/rezultat zbaalé‘;r:l?azema
t niepewnosé
z Barwa? PN EN ISO 7887: 2012 mg Pt/ L Akceptowalny przez 1M1 12.07.2023
Metoda C konsumentéw i bez pH: 7.6
nieprawidtowych zmian® 'Femp’.: 217°C
z Metnosc¢? PN-EN 1SO 7027-1:2016- NTU Akceptowalny przez 12.07.2023
09 konsumentéw i bez 0,56
nieprawidtowych zmian®
z Stezenie jonow PN-EN ISO 10523: 2012 pH 6.5-9.5% 7.4 12.07.2023
wodoru (pH)¥ Temp.: 21,6 °C
z Przewodnosé PN-EN 27888: 1999 uS/cm 25009 468 12.07.2023
elektryczna®® Temp.: 22,1 °C
z Zapach (liczna PN-EN 1622: 2006 TON Akceptowalny przez <1 12.07.2023
progowa me';‘:gx'é"&;"c‘ﬁ ibez | Godz. dost: 10.20
Godz. ozn.: 13.00
zapachu/TON) Czas przech.: 2h40min
Metoda: uproszczona
Woda referencyjna: woda
wodociagowa; 2 0s,
Temp. ozn.: 23,3 °C
z Smak (liczna PN-EN 1622: 2006 TFN Akceptowalny przez <1 12.07.2023
progowa smaku/TFN) _ konsumentow i bez Godz. dost.: 10.20
nieprawidiowych zmian® | Godz ozn.- 13.00
Czas przech.: 2h40min
Metoda: uproszczona
Woda referencyjna: woda
wodociggowa; 2 0s,
Temp. ozn.: 23,3 °C
z Ogélna liczba RPN- EN ISO 6222:2004 | [jtk)/ 1 mL Bez nieprawidtowych 12.07.2023
mikroorganizmow w e 199 [167; 238] 28 15.07.2023
(22+2)°C8)
z Bakterie grupy coli”) R PN-EN ISO 9308- [itk] / 100 0 0 12.07.2023
1:2014-12 +A1:2017-04 mL 13.07.2023
z Escherichia coli RPN-EN ISO 9308- [itk] / 100 0 0 12.07.2023
1:2014-12 +A1:2017-04 mL 13.07.2023
Wartos¢ parametryczna wg Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)
Metody referencyjne R wg Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)
Odstepstwa brak

2 Pozgdana warto$é tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg Pt/L
¥ W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiagnigcia wartosci parametrycznej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek
metnosci) w wodzie po uzdatnieniu
4 Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.
% Oznaczana w temperaturze 25°C. (Podano temperature pomiaru préobki, korekta do 25 °C za pomoca urzadzenia do kompensacji wplywu

temperatury.)

8 Zaleca sie aby ogdlna liczba mikroorganizmow nie przekraczata: 100 jtk/1mL w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej, 200 jtk/1mL w kranie

konsumenta.

" Dopuszcza sie pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 mL nalezy wykona¢ badanie
parametru E. coli i enterokoki, w zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzgdzenia.
® W przypadku podania jednej wartosci dolna warto$¢ wynosi zero.

%) Niepewno$¢ ztozona wyniku zostala oszacowana zgodnie z PN-ISO 29201 (podejscie catosciowe) i opiera sie na niepewnosci ztozonej pomnozonej przez

wspotczynnik rozszerzenia k=2, przy poziomie ufnosci 95 %.

Autoryzowat:
Starszy Analityk Chemik
Laboratorium Badania Wody
Joayina Sdcha
- KONIEC - 3092082
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