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Zakład Energetyki Cieplnej WodociągóW

i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o.

ul. Sienkiewiczu 25A

16-070 Choroszcz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku działając na

podstawie art. 12 ust. I ustawy z. dnia 7 czerwca 2()01 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w w (IV

i zbiorowun odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2023 r. poz. 537 t.j.) oraz S 3 ustęp I, S 5 at.

3. S 21 ust. I. pkt. l. ust 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r.

sprawie .iakośei wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 201 7r., poz. 2294) po

przeproĂĂadzeniu badań wykonanych przez Dzial Laboratoryjny Wojewódzkiej Stqcji

Sanitarno-lîpidełniologieznej w Białymstoku. próbki wody pobranej w dniu 25.04.2023 r.

z wodociągu Choroszcz w punkcie — kotłownia Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociąg w

i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 16-()7() Choroszcz, sprawozdanie

badań wody Nr LPW.9051.347.2023.1605.452 z dnia 26.04.202 r.

i Nr 1.M.9051.487.2023.1567.588 z. dnia 28.04.2023 r.

stwierdza,

że woda w zakresie wykonanych badań odpowiada warunkom mikrobiologiczny i

fizykochemicznym określonym w załącznikw-Nr- l- część-A-tabelwl, część C tabeľ,l I uab la

2 do wyżej cytowanego rozporządzenia. W związku z tym jest przydatna do spożycia pr>ez

ludzi.

Do wiadomości:

Burmistrz Choroszczy

ul. Dominikańska 2

16-070 Choroszcz
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